
RAUCHMELDER CHOR-E

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sowie die
Anleitung der Mini-Zentrale RZ03/RZ04
vollständig durch - sie enthält wichtige
Informationen über Funktion, Montage,
Platzierung und Pflege dieses Produktes.
Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig

auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.
Wird dieses Gerät durch einen Installations-
betrieb installiert, so muss nach der
Installation diese Anleitung dem Wohnungs-
besitzer überreicht werden.

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der Rauchmelder CHOR-E wird an der Mini
Brandmelderzentrale RZ03/RZ04 an-
geschlossen. Maximal 8 CHOR-E Rauchmelder
bzw. 500IDT Hitzemelder können an jeder der
beiden Meldelinien der RZ03/RZ04 über eine
abgeschirmte Leitung an-geschlossen werden.
Bei Alarm in einem Melder werden die
eingebaute Sirene in den anderen CHOR-E
Meldern ausgelöst. Optional kann der
Rauchmelder so angeschlossen werden, dass er
eine Demotagewarnung gibt. Die Strom-
versorgung erfolgt von der RZ03/RZ04.
Im Brandfall können Rauchmelder nur Alarm
geben, wenn sie von entstehendem Rauch
erreicht werden. Alles was verhindert, dass
Rauch in das Gehäuse eindringen kann,
könnte den Alarm verzögern oder gar
ausschließen. Ein Feuer in einem anderen
Stockwerk, Gebäudeteil oder Zimmer wird erst
gemeldet, wenn der Rauch den Rauchmelder
erreicht. Aus diesem Grund sollten Sie
mögl i chs t in jedem Zimmer e inen
Rauchmelder installieren - mindestens jedoch

einen auf jedem Stockwerk. Es besteht kein
Anspruch auf Schadensersatz im Falle eines
Brandes oder einer Fehlmeldung. Rauch-
melder sind kein Ersatz für Sach- oder
Lebensversicherungen. Sie haben selbst für
ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen.
Dieser Rauchmelder ist nicht für gehörlose
Personen geeignet. Eine Verunreinigung des
Gerätes durch Staub oder anderen Schmutz
kann zu Fehl-meldungen führen. Lässt sich die
Schmutz-ablagerung von außen, wie in Kapitel
„WARTUNG/REINIGUNG“ beschrieben, nicht
beseitigen, so muss das Gerät durch ein neues
ersetzt werden. Es gibt keine Garantieleistung
für verschmutzte Geräte. Es wird empfohlen,
diesen Rauchmelder nach 5 Jahren Betrieb bzw.
spätestens nach 10 Jahren ab Herstellung-
sdatum zu ersetzen.
Eine zuverlässige Frühwarnung bei Brand und
Rauchentwicklung ist nur gegeben, wenn
dieser Rauchmelder im Einklang mit diesen
Anweisungen verwendet wird.
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Folgende Stellen sind geeignet:nicht

� An der Wand oder in der Nähe von Türen,
Fenstern, Deckenöffnungen, Ventilatoren
etc., wo Luftzüge entstehenden Rauch
ablenken bzw. Fehlalarme auslösen
könnten.
In Bereichen, in denen die Temperatur
öfters unter 0 °C fällt oder über 50 °C steigt.
In Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit,
z.B. im Badezimmer.
In kleinen oder schlechtgelüfteten Garagen
und Küchen, in welchen Abgase und
Dämpfe Fehlalarme auslösen könnten.
In Bereichen, in denen Insekten Fehlalarme
auslösen könnten.
An Stellen, an denen Sie den Rauchalarm
zum Testen schlecht erreichen.
In der Nähe von extrem heller Lichtquelle.
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In Treppenhäusern außerhalb der Wohn-
einheiten (z. B. in Mehrfamilienhäusern),
wo durch die Luftzirkulation bzw. -
bewegung Fehlalarme ausgelöst werden
könnten.
In der Nähe von Leuchtstoffröhren
(mindestens 1 m Abstand einhalten) oder
stromführenden Leitungen oder in
Bereichen, in denen ein erhöhtes Niveau an
„Elektrosmog“ herrscht.
In Bereichen, in denen starker Staub- oder
Schmutzanfall die Funktion beein-
trächtigen oder Fehlalarme auslösen
könnte (z.B. Werkstätten oder Scheunen).
In Bereichen, wo viel Zigarettenrauch zu
erwarten ist.
In der Nähe von offenen Kaminen, Öfen,
Herden usw. (mind. 4 m Abstand halten).

montiert werden. Auf einen Mindest-
abstand von 50 cm zu Wänden, Lampen,
Unterzügen und Einrichtungsgegen-
ständen muss geachtet werden.
Bei Räumen mit Schräg-, Spitz- oder
Giebel-decken, in denen stehende Luft den
Rauchauf-stieg verhindern kann, muss der
Rauchmelder ca. 1 Meter vom höchsten
Punkt entfernt montiert werden.
In L-förmigen Räumen sollte ein Rauch-
melder in der Gehrungslinie installiert
werden (siehe Diagramm). Bei größeren L-
förmigen Räumen sollte jeder Schenkel wie
ein eigener Raum betrachtet werden.
Räume, die durch deckenhohe Teilwände,
Unter-züge oder Möblierung unterteilt sind,
sollten in jedem Raumteil mit einem
Rauchmelder überwacht werden.
Hat der Raum eine Fläche von mehr als 60
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m², so ist der Einsatz von mehreren
Rauchmeldern erforderlich.
In Fluren und Gängen mit einer max. Breite
von 3 m darf der Abstand zwischen zwei
Rauchmeldern max. 15 m betragen. Der
Melderabstand zur Stirnfläche des Flures
oder Ganges darf nicht mehr als 7,5 m
betragen. In Kreuzungs-, Einmündungs-
und Eckbereichen von Gängen und Fluren
ist jeweils ein Melder anzuordnen
(Gehrungslinie).
Der Rauchmelder sollte leicht zugänglich
sein, um eine Prüfung durchführen zu
können.
Bei komplizierten oder größeren Objekten
sollte der Rat eines Sicherheitsingenieurs
oder der Feuerwehr eingeholt werden.
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ANSCHLUSS
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CHOR-E CHOR-E

RZ03: R =22 k
RZ04: R = 6,2 k
Angaben zur Verkabelung entnehmen Sie bitte der Anleitung der Zentrale.

Ω
Ω

Schirm

R

Beispiel: Großer Flur / Gang

Beispiel: Eckbereich Beispiel: Wohnung

Beispiel: Wohnhaus

Rauchmelder: Mindestschutz

Rauchmelder: Erhöhter Schutz

Hitzemelder

LIEFERUMFANG

Rauchmelder mit Sockel
2 Schrauben und 2 Dübel

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:
Stromversorgung:

8 - 9 V DC
von der RZ03/RZ04

h, 85 dB(A) bei 3
m Entfernung

Rauchsensor:
Warnton:

Foto-elektronisch
piezoelektronisc

Temperaturbereich:
Luftfeuchtigkeit:

0° bis 50°C
10 bis 95%

SICHERHEITSHINWEISE
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Überprüfen Sie die Decke vor Bohrarbeiten
auf unter Putz verlegte Leitungen.
Andernfalls droht Lebens- und Verletzungs-
gefahr!
Die Sirene ist laut! Nicht in direkter

Ohrnähe einschalten. Halten Sie Kinder
davon fern. Andernfalls drohen schwere
Gehörschäden!
Überstreichen, bekleben oder decken Sie
den Rauchmelder nicht ab, sonst wird die
Funktion beeinträchtigt.
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PLATZIERUNG

Bedienungs- und Montageanleitung

� Empfehlenswert ist die Überwachung aller
Räume mit einem Rauchmelder und die
Installation eines Rauchmelders pro Ebene.
Weitere Informationen können der DIN
14676 entnommen werden.
Als Mindestschutz sollten Rauchmelder in
jedem Schlaf- und Kinderzimmer sowie Flur
angebracht werden. Bei ausgebauten
Dachgeschossen sollte auch über der Treppe
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ein Rauchmelder montiert werden.
Der Alarmton muss in allen Schlafzimmern
laut genug sein, um die Schlafenden im
Falle eines Brandes zu wecken.
Bei offenen Verbindungen zwischen
mehreren Geschossen sollte ein Rauch-
melder auf jeder Ebene installiert werden.
Rauchmelder müssen an der Decke -
möglichst in der Mitte des Raumes -
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dann durch
führen.

Halten Sie den Sockel an die gewünschte
Montagestelle und zeichnen Sie mit einem
Bleistift die [2] durch.
Bohren Sie Befestigungslöcher an den
markierten Stellen.
Verwenden Sie bei Bedarf passende
Kunststoff-dübel und drücken Sie diese
bündig in die ein.
Schrauben Sie den Sockel fest.
Verbinden Sie die Kabel an den Anschluss-
klemmen 1 (-) und 2 (+) [6] laut
Verbindungs-schema. An den letzten
Melder einer Zone muss ein Widerstand
zwischen den Klemmen 1 und 2
angeklemmt werden.
Setzen Sie den Rauchmelder auf den Sockel
und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis er
einrastet.

eine der Kabeldurchführungen
[3]

Befestigungslöcher

Befestigungslöcher
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� Schließen Sie den Rauchmelder provisorisch
an und testen Sie seine Funktion, bevor sie
ihn installieren.

Trennen Sie den Rauchmelder [7] durch
Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom
Sockel [1].
Kommt das Kabel unter Putz aus der Decke,
so positionieren Sie den Sockel so dass das
Kabel durch eine der en
[3] geführt werden kann. Falls Sie die
Demontagewarnung nicht benötigen,
können Sie die Platine vom Sockel
entfernen, indem Sie die Schrauben der
Anschlussklemmen etwas lösen und die
Platine ausbrechen.
Wird das Kabel auf Putz verlegt, so müssen
Sie eine der Sollbruchstellen am Rand des
Sockels [1] durchbrechen und das Kabel
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Die Montage des Melders muss im
spannungs-losen Zustand erfolgen.

Kabeldurchführung

MONTAGE

1. Sockel
2.
3. Kabeldurchführung

Befestigungslöcher
4. Demontageschalter TL2
5. Steckk
6. Anschlussk

lemme con1
lemmen

1 2 3

6

2 3

7

1

25
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Falls eine Demontagewarnung gewünscht wird
(beim Trennen des Rauchmelders vom Sockel
wird der Alarmzustand ausgelöst), gehen Sie
folgender-maßen vor:

Stecken Sie die Masseader zum nächsten
Melder in die Steckklemme con1 [5], so
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Anschluss des Rauchmelders für Demontagewarnung:

dass die Klammer in der Klemme zur Seite
gedrückt wird.
Um das Kabel bei Bedarf wieder heraus-
zuziehen, drücken Sie die Klammer mit
einem Schraubendreher durch die Öffnung
in der Oberseite der Klemme zur Seite und
ziehen dann das Kabel heraus.

Die Abschirmung muss immer am zum Melder
eingehenden Ende (Klemme 1) mit Masse
verbunden werden.

�con1

Schirm
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TL2
X

1 (OV)

2 (+V)
X

WARTUNG / REINIGUNG

Alle sechs Monate sollte um das Gehäuse mit
dem Staubsauger abgesaugt werden. Der
Deckel kann mit einem feuchten Tuch
abgewischt werden. Keine scharfen Rei-

nigungsmittel verwenden. Weist der
Rauchmelder eine Beschädigung auf, so ist er
auszutauschen.

VORBEREITUNG AUF EINEN BRANDFALL

Einen Grundriss der Wohnung mit Fluchtwegen
zeichnen. Von jedem Schlafzimmer sollten
mindestens zwei Fluchtwege gezeichnet
werden.
Besprechen Sie den Fluchtplan mit allen
Familien-mitgliedern/Bewohnern. Kinder
verstecken sich gerne wenn sie nicht wissen wie
sie sich verhalten sollen.

Alle Familienmitglieder sollten mit dem
Alarmton des Rauchmelders vertraut sein.
Sie sollten auf Feuer vorbereitet sein und
wissen, was im Falle eines Brandes zu tun ist.
Ihre Feuerwehrberatungsstelle sagt Ihnen, wie
Sie sich am besten schützen können.

FEUER - WAS TUN ?

� Alle Bewohner alarmieren. Sie sollten alle
das Haus auf dem sichersten Weg verlassen.
Keine Aufzüge benutzen.
Bleiben Sie ruhig und lassen Sie keine
Panik aufkommen. Halten Sie sich an den
Fluchtplan. Ihre sichere Flucht ist davon
abhängig, dass Sie klar denken und sich
daran erinnern, was Sie geübt haben.
Verlassen Sie das Haus so schnell wie
möglich. Ziehen Sie sich nicht erst an,
suchen Sie nicht nach Sachen zum
Mitnehmen.
Türen hinter sich schließen, um die
Brandaus-breitung zu verlangsamen.
Wenn Sie durch ein rauchgefülltes Zimmer
gehen müssen, halten Sie den Kopf so
niedrig wie möglich. Halten Sie ein
(vorzugsweise nasses) Tuch vor den Mund.

�

�

�

�

�

�

�

�

Türen vor dem Öffnen erst anfühlen. Wenn
diese warm sind, halten sie möglicherweise
das Feuer zurück. Versuchen Sie, einen
anderen Fluchtweg zu finden.
Ist die Türoberfläche kühl, dann halten Sie
Ihre Schulter dagegen und öffnen die Tür
vorsichtig einen Spalt. Falls Rauch oder
Flammen hervorquellen, die Tür sofort
wieder zuschlagen.
Einen Treffpunkt außerhalb der Wohnung
vereinbaren - um schnell feststellen zu
können, ob alle Personen das Haus
verlassen haben.
Rufen Sie die Feuerwehr, sobald Sie das
Haus verlassen haben. Geben Sie die
genaue Adresse an, und erwarten Sie die
Feuerwehr an der Straße. Niemals in das
Haus zurückgehen.

ENTSORGUNG

Die durchgestrichene Mülltonne
bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet
s ind , d iese Geräte e iner vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten
Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die
gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben Altbatterien
und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät
umschlossen sind, sowie Lampen, die
zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen
werden können, vor der Abgabe an einer

Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu
trennen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die
nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer
Gemeinde oder unter https://www.ear-
system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-
ruecknahmestellen. Außerdem besteht die
Möglichkeit der kostenfreien Rücknahme über
Ihren Händler. Das Löschen eventuell
vorhandener privater Daten vor der Entsorgung
obliegt Ihnen als Nutzer.

STÖRUNGSANZEIGE

Blinkt die LED länger als 2 Minuten gelb wird
eine Störung angezeigt.

Schalten Sie an der RZ03/RZ04 die Strom-
versorgung zu der betroffenen Meldelinie
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aus (siehe Anleitung RZ03/RZ04). Schalten
Sie die Versorgung nach einer Minute
wieder an. Nach ca. 1 Minute Selbsttest
erlischt die LED.

INBETRIEBNAHME

Nach der Montage aller Melder kann die
RZ03/RZ04 in Betrieb genommen werden.
Nach dem Strom-anschluss erfolgt ein
Selbsttest des Melders ca. 40 Sekunden lang.

Dieser wird durch eine gelb blinkende LED
angezeigt. Nach dem Selbsttest erlischt die
LED. Der Melder führt regelmäßig einen
Selbsttest durch. Eine Störung wird durch eine
gelb blinkende LED angezeigt.

Dieser Rauchmelder ist seinem Zweck
entsprechend sehr empfindlich eingestellt. Es
kann vorkommen, dass ein Alarm aufgrund des
Detektionssystems durch Einflüsse anders als
Brandrauch ausgelöst wird. Insbesondere zählt
hierzu Zigarettenrauch, Dampf und Staub.
Achten Sie auf die Hinweise der ungeeigneten
Montagestellen im Kapitel "Platzierung" und
versetzen Sie ggf. die Melder. Über längere Zeit

wird die Messkammer von Foto-elektronischen
Rauchmeldern innen verschmutzt. Dadurch ist
eine erhöhte Neigung zu Fehlalarmen zu
verzeichnen. In solchen Fällen versuchen Sie,
evt l . Staubablagerungen mit einem
Staubsauger vom geschlossenen Melder
abzusaugen.
Ist die Verunreinigung nicht zu beseitigen,
ersetzen Sie das Gerät durch ein neues.

FEHLALARM

ALARM

Erfasst der Rauchmelder Rauch, ertönt ein
lauter pulsierender Warnton und die LED-
Anzeige leuchtet rot. Prüfen Sie bei jedem
Alarm ob es irgendwo brennt. Im Zweifelsfall
nehmen Sie immer an, dass es sich wirklich um
ein Feuer handelt und handeln Sie ent-
sprechend (siehe: Feuer – was tun).

Ist der Rauchmelder so angeschlossen, dass er
eine Demotagewarnung gibt, so prüfen Sie bei
einem Alarm zuerst, ob es sich nicht nur um
eine solche Warnung handelt.
Die Reaktion des Gesamtsystems entnehmen
Sie der Anleitung der RZ03/RZ04.

LED-ANZEIGE

leuchtet/blinkt nicht

blinkt gelb doppelt ca. alle 4 Sekunden

blinkt rot

leuchtet rot

Normalbetrieb

Selbsttest nach dem Stromanschluss

Störung (siehe Störungsanzeige)

Voralarm

Alarm

Wird dieser Rauchmelder im Zuge eines
Neubaus oder Renovierung installiert,
so sollte der Rauchmelder erst nach
Beendigung aller handwerklichen
Tätigkeiten angebracht werden, da er
keinem Staub ausgesetzt werden darf.

Auch bei späteren Bauaktivitäten oder
Renovierungsaktionen, bei denen Staub
entstehen könnte, sollte der Rauch-
melder kurzfristig abmontiert werden.

� Sollte die LED weiter blinken wurde die
Störung nicht gelöscht und steht noch an. In
diesem Fall muss das Gerät ausgesaugt

werden. Hilft diese Reinigung nicht, muss
das Gerät durch ein neues ersetzt werden.


